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Kürzen des LED-Schlauches
(nur möglich bei LED-Abstand 40 mm oder größer)
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Wird der LED-Schlauch nicht in der vorkonfektionierten Länge 
eingesetzt, ist der Schlauch wie folgt zu kürzen:

Ÿ Schrumpfschlauch mit Verbindungsdraht direkt an der nächs-
ten LED mit scharfem Seitenschneider abtrennen (diese 
LED-Platine geht verloren!)

 
Ÿ Den Schrumpfschlauch ca. 30 mm von der Schnittstelle vor-

sichtig mit einem geeigneten Abmantel-Kabelmesser über 
den gesamten Umfang einschneiden (Wanddicke des 
Schrumpfschlauches: ca. 1 mm). Dabei unbedingt darauf 
achten, dass die Isolation des im Schrumpfschlauch liegen-
den Verbindungsdrahtes nicht angeritzt oder beschädigt wird.

Ÿ Das gelöste Schrumpfschlauchstück axial abziehen.

Ÿ Nun die Isolation des Leitungsdrahtes 15 mm vom Schnitt-
ende entfernt über den gesamten Umfang einschneiden und 
die Isolation abziehen (abisolieren).

Mit dem Verbindungsdraht auf der anderen Seite der verlustig 
gehenden LED-Platine genauso verfahren.

Ÿ Der auszuleuchtende Hohlkörper (Leuchtbuchstabe) muss für die 
Installation des LED-Schlauches geeignet sein. Die Rückwand, auf 
den der LED-Schlauch geklebt werden soll, muss sauer und fettfrei 
sein. Es müssen ein oder mehrere Abflusslöcher (mind. 7mm 
Durchmesser) vorhanden sein.

Ÿ Je nach Abstand der LEDs ist an jeder 2. bis 4. LED ein Schlauch-
Halter (siehe Bild, Nr. 5) zu verwenden. Die erste und die letzte LED 
eines durchgehenden Schlauches sollen immer mit einem Schlauch-
Halter bestückt werden.

Ÿ Der Schlauch-Halter wird auf der Platinen-Rückseite über den 
Schlauch geschoben.

Ÿ Die Klebefläche auf der Rückwand des Buchstabens muss sauber 
und fettfrei sein. Dann die Schutzfolie vom Klebe-sockel abziehen. 
Nach Abziehen der Schutzfolie darauf achten, dass die Klebefläche 
nicht berührt wird.

Ÿ Den Schlauch-Halter (mit der LED) von Hand fest auf den Unter-
grund andrücken. Hierfür dürfen keinesfalls harte oder scharfkantige 
Werkzeuge oder Gegenstände verwendet werden.

Ÿ Beim Verlegen der LEDs ist darauf zu achten, dass eventuell 
verdrehte LEDs zwischen den Schlauch-Haltern gerade ausgerichtet 
werden. Es ist darauf zu achten, dass der Schlauch-Halter keiner 
andauernden Zug-, Druck- oder Drehbelastung ausgesetzt ist.

Montage des LED-Schlauches 

Auspacken und Prüfen der Ware

Ÿ  Das Öffnen der Verpackung (besonders bei Verwendung 
scharfkantiger Werkzeuge) ist stets so vorzunehmen, dass 
die Ware dabei nicht beschädigt werden kann. 

Ÿ Sofort nach dem Öffnen der Verpackung ist die Ware auf 
Beschädigungen (z. B. Transportschäden) und Übereinstim-
mung mit dem Lieferschein zu prüfen. 

Ÿ Etwaige Mängel sind dem Lieferer  (Fa. Hansen) unverzüg-
lich anzuzeigen.

Sicherheitshinweise
Ÿ Der elektrische Anschluss darf nur durch ausgebildete Elektro-

fachkräfte erfolgen. Alle Montage- oder Wartungsarbeiten dürfen 
nur mit abgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen. Bei 
Instandhaltung und Instandsetzung nur Originalteile vom Herstel-
ler verwenden.
Ÿ Die Leuchte darf keinesfalls direkt mit der Netzspannung verbun-

den werden, sondern nur über spezifizierte Converter der Fa. 
Hansen. Auch bei kurzfristigem Anschluss an 230V Wechsel-
spannung wird die Leuchte sofort zerstört! Jeglicher Garantie-
anspruch erlischt bei Missachtung dieser Vorschrift. 
Ÿ  Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch 

unsachgemäßen Einsatz oder durch extreme äußere Einflüsse 
entstehen.
Ÿ Fehler bei Transport und Montage:
  Übermäßiges durchbiegen oder verdrehen des Profils beim 

Transport, der Montage und im eingebauten Zustand.
  Schäden durch unsachgemäßen Transport oder Montage
  Unsachgemäße Eingriffe in die elektrischen Stromkreise
Ÿ Umwelt- und Natureinflüsse:
  Überhitzung durch zu hohe Umgebungstemperatur
  Chemische Einflüsse in der Umgebung (z.B. Schwefel)
  Verschmutzungen im Inneren und außen am Profil 
  Überspannung durch Blitzaktivitäten oder Netzstörungen

Diese Anleitung unbedingt zusammen mit den Revisionsunterlagen 
der Anlage aufbewahren.

1Bestimmungsgemäße Verwendung

Ÿ Das LED-Schlauch ist eine Komponente, d. h. ein elektrotechni-
sches Bauteil, welches durch den Anwender mit weiteren 
Komponenten zu einem Elektrogerät als Endprodukt gemäß 
CE/VDE-Vorschriften bzw. Produkthaftungsgesetz zusammen-
gefügt wird.  
Ÿ  Der LED-Schlauch ist vorgesehen für die Ausleuchtung von

Leuchtbuchstaben, Leuchtkästen und vergleichbaren Hohlkörpern 
innerhalb und außerhalb von trockenen Räumen. Eine 
Verwendung ohne weiteres Gehäuse oder weitere Isolierumhül-
lung ist nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme erfolgt 
durch den Kunden.
Ÿ Der Betrieb des LED-Schlauchs ist nur mit Convertern der 

Baureihe Cxxx/xxx zulässig.
Ÿ Das LED-Schlauch darf nur innerhalb der zulässigen Umgebungs-

bedingungen und Anschlussdaten gelagert und betrieben werden 
(s. Datenblatt). 
Ÿ Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist die Be-

achtung von Technischem Datenblatt, Anschlussplan, Montage-
anleitung.

1

2

3

4

5

1   LED-Schlauch Zubehör (Abbildung beispielhaft): 
gehört nicht zum Lieferumfang, ist abhängig von der 
Bestellung, Anzahl und Umfang siehe Lieferschein

2   LED-Converter (optional)
3   WAGO-Klemmen (optional)
4   Isolierkappen (optional)
5   Schlauch-Halter (optional)

LED-Schlauch und Zubehör
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LED-Schlauch

Elektrischer Anschluss

Ÿ Es ist zu prüfen, ob den Nennstrom des LED-Schlauches 
mit dem Converter-Ausgangsstrom überein stimmt oder 
kleiner ist.

Ÿ Es wird empfohlen, alle elektrischen Verbindungen im LED-
Stromkreis mit 2-poligen schraubenlosen WAGO-An-
schlussklemmen herzustellen. Bei einer Converterspan-
nung über 600 Volt muss die Klemme mit einer Isolierkappe 
(Typ 9,5 x 30 mm, Art.-Nr. 5 0004 008) geschützt werden.

Ÿ Die Anschlussleitungen des LED-Schlauches müssen aus-
reichend abisoliert werden (ca. 15  mm), damit ein sicherer 
Kontakt in der WAGO-Klemme gegeben ist.

Ÿ Der Anschluss der LEDs innerhalb der Buchstaben und von 
einem Buchstaben zum nächsten erfolgt in Reihenschal-
tung, also von „-“ des einen zu „+“ des nächsten Schlauch-
Teilstücks. Auf der Rückseite der Platinen ist die Polarität mit 
„+“ und „-“ gekennzeichnet. Die Converter werden hingegen 
mit „-“ an „-“ und „+“ an „+“ an die Enden der Gesamt-
Schlauchlänge angeschlossen!

Ÿ In Stromkreisen mit einer Converter-Leerlaufspannung 
größer als 600 Volt ist jede WAGO-Klemme zusätzlich mit je 
einer Isolierkappe (Art.-Nr. 5 0004 008) zu versehen.

Ÿ Auch Verbindungen von Teilstücken des LED-Schlauches 
innerhalb eines Buchstabens sind stets so auszurichten, 
dass eventuell im Schlauch angesammeltes Kondensat 
sicher abfließen kann (d. h. Schlauchöffnungen nach unten 
zeigend, Anschlussdrähte nach oben gebogen und Isolier-
kappe nach unten offen über die WAGO-Klemme gestülpt).

Ÿ Die Anschlüsse dürfen nicht direkt auf dem Boden des Buch-
stabens liegen und  müssen durch eine nach unten offene 
Isolierkappe gegen Feuchtigkeit geschützt sein. In den 
Buchstaben müssen Ablauföffnungen für Wasser (z. B. Kon-
denswasser) vorhanden sein.

Hinweise für einen sicheren und störungsfreien Be-
trieb:

15 mm 

Abisolierung

Anschlussdraht

Klemmpunkt

Anschluss von Schlauch zu Schlauch:
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Isolierkappe

Ÿ Der Anschluss der LEDs an die Converter darf nur im 
spannungslosen Zustand erfolgen. Zunächst die Verbin-
dung zwischen den LEDs und dem Converter herstellen und 
kontrollieren. Erst dann die Netzspannung einschalten.

 
Ÿ Die Converter werden mit „-“ an „-“ und „+“ an „+“ an die 

Enden der Gesamt-Schlauchlänge angeschlossen!

Einspeisung
230 Volt ~

PLUS = ROT

MINUS = SCHWARZ
LED-Schlauch

Die farbige Isolierung entspricht 
der jeweiligen Leuchtfarbe

Converter +_

Ÿ Die für den jeweiligen Converter angegebene maximale 
LED-Anzahl darf nicht überschritten werden.

Ÿ Die LEDs dürfen nicht mit einem höheren Strom als dem an-
gegebenen Nennstrom betrieben werden.

Ÿ Für die Verbindung zwischen Teilstücken sind nur Leitungen 
zu verwenden, die für die maximale Leerlauf-Ausgangs-
spannung des eingesetzten Converters und der Verbin-
dungselemente zugelassen sind.

Ÿ Der Stromkreis darf im Betrieb nicht unterbrochen werden.
 
Ÿ Für die Montage der LED-Converter bitte die entsprech-

ende Montageanleitung beachten.  



Schlauch-Halter

Montageanleitung
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Bestimmungsgemäße Verwendung

Ÿ Die Schlauch-Halter Typ 3 und 4 sind vorgesehen für die Klebebefestigung 
des LED-Schlauchs auf einer planen Oberfläche. 

Ÿ Der Schlauch-Halter Typ 3 kann zusätzlich mechanisch mit der Oberfläche 
verschraubt werden. 

Montage des LED-Schlauches

Vorbereiten der Oberfläche
zum Befestigen der Schlauchhalter
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Schlauch-Halter
Typ 3 und Typ 4

im Wechsel

Ÿ Beim Verkleben auf lackierten Oberflächen muss der Lack 
vollständig durchgetrocknet sein.

Ÿ Die zu beklebende Fläche reinigen, die Fläche muss tro-
cken, fett, staub- und ölfrei sein, frei von Trennmitteln und 
anderen Verunreinigungen.

Ÿ Die Oberflächen sind mit für den Untergrund geeigneten 
Reinigern unmittelbar vor Ausführung der Verklebung zu 
reinigen.

Ÿ Nach dem Reinigen die Oberfläche trocknen lassen.

Ÿ Als Empfehlung hat es sich bewährt: bei kleineren LED-
Abständen bis 50 mm jede dritte bis vierte LED mit einem 
Schlauch-Halter zu bestücken.

Ÿ Bei größeren LED Abständen (ab 120 mm) jede zweite 
LED, bei Abständen ab 200 mm oder beim LED-Schlauch 
Power-2x100 sollte jede LED mit einem Schlauch-Halter 
bestückt werden.

Anzahl der Schlauch-Halter

Schlauch-Halter Typ 3

Typ 3

20 x 27 mm

Typ 4
19 x 18 mm

Auspacken und Prüfen der Ware

Ÿ  Das Öffnen der Verpackung (besonders bei Verwendung 
scharfkantiger Werkzeuge) ist stets so vorzunehmen, dass 
die Ware dabei nicht beschädigt werden kann. 

Ÿ Sofort nach dem Öffnen der Verpackung ist die Ware auf 
Beschädigungen (z. B. Transportschäden) und Überein-
stimmung mit dem Lieferschein zu prüfen. 

Ÿ Etwaige Mängel sind dem Lieferer  (Fa. Hansen) unverzüg-
lich anzuzeigen.

Ÿ Der auszuleuchtende Hohlkörper (Leuchtbuchstabe) muss für die 
Installation des LED-Schlauches geeignet sein. Die Rückwand, auf 
die der LED-Schlauch geklebt werden soll, muss sauer und fettfrei 
sein. Es müssen ein oder mehrere Abflusslöcher (mind. 7 mm Durch-
messer) vorhanden sein.

Ÿ Je nach Abstand der LEDs ist an jeder 2. bis 4. LED ein Schlauch-
Halter (siehe Bild, Nr. 5) zu verwenden. Die erste und die letzte LED 
eines durchgehenden Schlauches sollen immer mit einem Schlauch-
Halter bestückt werden.

Ÿ Ist aufgrund der Beschaffenheit der Klebefläche im Buchstaben eine 
Montage ausschließlich mit Klebepads (Schlauch-Halter Typ 4) nicht 
möglich, so kann der Schlauch-Halter Typ 3 verwendet werden. 
Dieser Halter kann zusätzlich mit einer Schraube auf dem Unter-
grund fixiert werden.

Ÿ Wir empfehlen bei der Montage des LED-Schlauches die Schlauch-
Halter Typ 3 und Typ 4 im Wechsel zu verarbeiten.

Ÿ Der Schlauch-Halter wird auf der Platinen-Rückseite über den 
Schlauch geschoben.

Ÿ Die Klebefläche auf der Rückwand des Buchstabens muss sauber 
und fettfrei sein. Dann die Schutzfolie vom Klebesockel abziehen. 
Nach Abziehen der Schutzfolie darauf achten, dass die Klebefläche 
nicht berührt wird.

Ÿ Den Schlauch-Halter (mit der LED) von Hand fest auf den Unter-
grund andrücken. Hierfür dürfen keinesfalls harte oder scharfkantige 
Werkzeuge oder Gegenstände verwendet werden.

Ÿ Beim Verlegen der LEDs ist darauf zu achten, dass eventuell 
verdrehte LEDs zwischen den Schlauch-Haltern gerade ausgerichtet 
werden. Es ist darauf zu achten, dass der Schlauch-Halter keiner 
andauernden Zug-, Druck- oder Drehbelastung ausgesetzt ist.



Vorbereiten der Oberfläche 
zum Befestigen der Klebesockel

Klebesockel Schlauch-Halter
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Um eine dauerhafte Befestigung gewährleisten zu können, 
beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:  

1. Zu beklebende Oberfläche reinigen

2. Nach Reinigen die Oberfläche trocknen lassen

     Die Oberfläche muss vollständig trocken sein, bevor beklebt wird.

3. Schutzfolie vom Klebesockel abziehen

     Beim Ablösen der Schutzfolie darauf achten, dass die 
     Klebefläche nicht berührt wird.

4. Klebesockel fest andrücken

     Mehrere Sekunden lang den Klebesockel fest andrücken.

Geeignete Reiniger:

Spritus 
Aceton
Isopropanol XX

Nicht geeignete Reiniger:

                  Petroleum
                      Terpentin
                      Benzin
                      silikonhaltige 
                      Reinigerü

Die Flächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sein, frei von Trennmitteln und 
anderen Verunreinigungen. Reinigung mit einem sauberen Tuch und geeigneten 
Reinigern. Es dürfen keine Rückstände hinterlassen werden. 
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